
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE  ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Voda RAW KR-3+

Številka vzorca: 17/90710; lab.št.: 17/7311

Namen: Po naročilu lastnika

Naloga: Lastnikova zahteva

Vodja naloge: Matjaž Retelj

Naročnik: JEREMIC IN PIRC DRUŽBA ZA RAZVOJ INOVACIJ D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 4 A         ,
1295 Ivančna Gorica

Delovni nalog: /

Vzorec ustreza kriterijem za sprejemStanje vzorca:

Odvzem vzorca

Sprejel:Odvzel: Matjaž ReteljJEREMIC IN PIRC DRUŽBA ZA RAZVOJ
INOVACIJ D.O.O.

Datum in ura: 22.08.2017 12:20Datum in ura: 22.08.2017 10:20

Sprejem vzorca Datum poročila: 25.08.2017

Parameter Rezultat
Začetek / zaključek

analizeMetoda Enota

Rezultati preskušanja

Escherichia coli
22.08.2017 13:01
23.08.2017 10:54

CFU/100 mLISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 56

Koliformne bakterije
22.08.2017 13:01
23.08.2017 10:54

CFU/100 mLISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 > 100

Clostridium perfringens
22.08.2017 13:01
23.08.2017 10:54

CFU/100 mL
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list

RS, št. 19/2004, 1. točka
priloge III)

4

Skupno število mikroorganizmov pri 22°C
22.08.2017 13:01
25.08.2017 11:11

CFU/mLISO 6222:1999 > 300

Skupno število mikroorganizmov pri 37°C
22.08.2017 13:01
25.08.2017 11:11

CFU/mLISO 6222:1999 204

Analitik:
Nežka Lenarčič

Odgovorna oseba:
Matjaž Retelj

Elektronsko podpisal Matjaž Retelj ob 25.08.2017 13:48:09Elektronsko podpisal Matjaž Retelj ob 25.08.2017 13:44:38

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen.  Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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